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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าก�าลังไฟฟ้า 
สูญเสียที่แกนเหล็กและการรบกวนทางเสียง โดยใช  ้
พีดับเบิลยูเอ็มอินเวอร์เตอร์แบบไบโพลาร์และแบบ 
ยูนิโพลาร์ ในการทดสอบใช้แผ่นเหล็กแบบไม่เรียง 
แนวรีดขนาดความหนา 0.5 มิลลิเมตร และมีการก�าหนด
ค่าความหนาแน่นสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กมูลฐาน 
ที่เท่ากัน โดยแต่ละขั้นตอนการทดสอบได้มีการก�าหนด
ค่าดัชนีการมอดูเลตที่ 0.3, 0.45, 0.6, 0.9 และที่ความถี่ 







ค�ำส�ำคัญ:	 ก�าลังสูญเสียที่แกนเหล็ก อินเวอร์เตอร์ 
	 แบบไบโพลาร์ อินเวอร์เตอร์แบบยูนิโพลาร์ 
 เหล็กไม่เรียงแนวรีด การรบกวนทางเสียง
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Abstract
 This paper presents the effect investigation 
and comparison of iron losses and acoustic noise 
with bipolar and unipolar PWM inverter. In the 
experiment, 0.5 mm-thick, non-oriented magnetic 
steel was employed with the defined thickness of the 
maximum fundamental magnetic density for each 
test process of 0.3, 0.45, 0.6, 0.9 modulation index 
and 1, 3, 5 kHz.- inverter switching frequency. It was 
found that the iron losses and magnitude of acoustic 
noise  supplied by Bipolar PWM inverter are higher 
than Unipolar PWM inverter. Thus, the findings are 
significant for the design of inverter due to a high 
quantity of power losses and acoustic noise.
Keywords: Iron Losses, Bipolar Inverter, Unipolar 
 Inverter, Non-oriented Magnetic Steel, 
 Acoustic Noise
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บางตัวในวงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์ เช่น ปรับดัชนีการ 




เพิม่ขึน้ได้เช่นกัน ส่วน Tangsiriworakul และ	Tadsuan [6] 
ได้กล่าวถึงค่าก�าลังสูญเสียท่ีแกนเหล็กอันเนื่องมาจาก 
แหล่งจ่ายอนิเวอร์เตอร์โดยใช้เทคนคิ	SPWM แบบไบโพลาร์ 
เทียบกบัเทคนคิ  Delta  Modulation  (DM) ทีม่ค่ีาใกล้เคียงกัน 
แต่การรบกวนทางเสียงของการใช้เทคนิค SPWM มีค่า 








	 จากรูปที่ 1 เป็นวงจรก�าลัง 1 เฟสอินเวอร์เตอร ์
แบบเต็มคลื่น [7] จะน�ามาเป็นแหล่งจ่ายกับชุดทดสอบ 
Epstein ที่ภายในบรรจุแผ่นเหล็กประเภทไม่เรียงแนวรีด 
ส่วนรูปที่ 2 และรูปที่ 3 เป็นบล็อกไดอะแกรมและ 
การมอดูเลตของสัญญาณอินเวอร์เตอร์แบบไบโพลาร ์
เรยีงตามล�าดับ ส่วนรปูที ่4 และรปูที ่5 เป็นบลอ็กไดอะแกรม 
และการมอดูเลตของสัญญาณอนิเวอร์เตอร์แบบยนูโิพลาร์
เรียงตามล�าดับ ส่วนสมการที่ใช้ในการค�านวณปริมาณ
ต่างๆ สามารถแสดงได้ดังสมการที่ 1 ถึงสมการที่ 11
รูปที่ 1 วงจร 1 เฟสอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น
รูปที่ 3	 การมอดูเลตของสัญญาณอ้างอิงซายน์กับ 
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 V1rms = 4.44f1NBfundA (1)
 V1rms = 0.707ma.Vdc (2)
 ma =  (3)
 mf =  (4)
 Vrms =  (5) 
 Irms =  (6)
 P(h) = Vh . Ih . cos ϕh (7)
 PT =  (8)
 %THDV =  (9)
 %THDI =  (10)
 VhmDB = 20 log(Vh/V1rms) (11)
เมื่อ
 N	 คือจ�านวนรอบของลวดตัวน�าที่ชุดทดสอบ 
Epstein
 Bfund	 คือค่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหลก็มลูฐาน 
สูงสุด, Tesla
 f1	 คือค่าความถี่คลื่นมูลฐาน, Hz
 A	 คือพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก, m2
 ma	 คือดัชนีการมอดูเลตทางแอมพลิจูด
 mf	 คือดัชนีการมอดูเลตทางความถี่
 Vdc	 คือแรงดันดี.ซี. เชื่อมโยง, V
 V1rms	 คือแรงดันอาร์เอ็มเอสคลื่นมูลฐาน, V
 Vh	 คือแรงดันอาร์เอม็เอสล�าดับ h ของฮาร์มอนกิ, V
 Vrms	 คือแรงดันประสิทธิผล, V 
 VhmDB	คือสเปคตร้าแรงดันทีม่ผีลต่อการรบกวนทาง
เสียง, dB
 I1rms	 คือกระแสอาร์เอ็มเอสคลื่นมูลฐาน, A 
 Ih	 คือกระแสอาร์เอม็เอสล�าดับ h ของฮาร์มอนกิ,  A
 Irms	 คือกระแสไฟฟ้าประสิทธิผล, A
 PT	 คือก�าลังไฟฟ้าจริงรวม, W
 P(h)	 คือก�าลังไฟฟ้าจริงล�าดับ h, W
รูปที่ 5	 การมอดูเลตของสัญญาณอ้างอิงซายน์กับ 
	 สัญญาณสามเหลี่ยม และคลื่นสัญญาณขาอออก 
	 ของอินเวอร์เตอร์ ที่มีการควบคุมแบบยูนิโพลาร์
รูปที่ 4	 บลอ็กไดอะแกรมของวงจรควบคุมแบบยนูโิพลาร์ 
	 ของ 1 เฟสอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 
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 ϕh	 คือมุมแตกต่างระหว่าง V1rms กับ I1rms, 
Degree










แนวรีด เบอร์ JMLC0331 มีขนาดความหนาเท่ากับ 
0.5 ม.ม/แผ่น ขนาดพื้นท่ีหน้าตัดของแผ่นเหล็กรวม 
(A) เท่ากับ	 0.000242 m2 ร่วมกับชุดทดสอบ Epstein 
ใช้แหล่งจ่ายอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟสไบโพลาร์และแบบ 
ยนูโิพลาร์ แสดงดังรปูท่ี 6 โดยคงท่ี V1rms ของทกุแหล่งจ่าย 
เท่ากับ 25.8V ที่ความถี่มูลฐาน 50Hz วัดและบันทึกผล
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า (แบบ Offline) 
ด้วยสตอเรจออสซิลโลสโคปยี่ห้อ YOKOGAWA รุ ่น 
DL1640 จากนัน้น�าค่าสญัญาณทัง้ 2 ไปค�านวณหาค่าต่างๆ 
ด้วยโปรแกรม MATLAB ส่วนรูปที่ 7 เป็นภาพถ่ายจริง 
ชุดทดสอบ Epstein
3.2 ผลกำรทดสอบ
	 จากรูปที่ 8 ถึงรูปที่ 47 เป็นสัญญาณแรงดันและ
กระแสรวมถึงสเปกตร้ากลุ่มฮาร์มอนิกท่ีได้จากการใช้
ฟังก์ชนั	Fast Fourier Transform ของโปรแกรม MATLAB 
มาช่วยในการวิเคราะห์ ส่วนรูปที่ 48 ถึงรูปที่ 55 เป็น 
การเปรยีบเทียบผลการทดสอบในกรณต่ีางๆ ทีส่�าคัญรวม
ถึงตารางที่ 1 เป็นการแสดงรายละเอียดค่าส�าคัญต่างๆ 
ของผลการทดสอบเมื่อใช้แหล่งจ่ายเป็นพีดับเบิ้ลยูเอ็ม
แบบไบโพลาร์และแบบยูนิโพลาร์ 
รูปที่ 6	 การทดสอบหาค่าก�าลังสูญเสียที่แกนเหล็กด้วย 
	 ชุดทดสอบ Epstein
                                                             (ข)
                 (ก) 
รูปที่ 7 (ก) ภาพถ่ายจริงชุดทดสอบ Epstein 
 (ข) ภาพถ่ายจรงิแผ่นเหล็กแบบไม่เรียงแนวรีด
รูปที่ 8 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Bipolar  ma = 0.9, fs = 1kHz
รูปที่ 9	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Unipolar  ma = 0.9, fs = 1kHz  
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รูปที่ 10	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.9,  fs = 5kHz 
 รูปที่ 14	สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.45, fs = 1kHz 
รูปที่ 15	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.45, fs = 1kHz 
รูปที่ 16	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.3, fs = 1kHz 
รูปที่ 17	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.3, fs = 1kHz
รูปที่ 11	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.9, fs = 5kHz   
รูปที่ 12	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.6, fs = 3kHz 
รูปที่ 13	 สัญญาณแรงดันและกระแสโดยใช ้  PWM 
 Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.6, fs = 3kHz  
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รูปที่ 18	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar ma = 0.9, fs = 1 kHz
รูปที่ 22	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.6, fs = 3 kHz   
รูปที่ 19	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.9, fs = 1 kHz   
รูปที่ 23	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.6, fs = 3 kHz   
รูปที่ 20	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.9, fs = 5 kHz   
รูปที่ 24	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.45, fs = 1 kHz  
รูปที่ 21	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.9, fs = 5 kHz 
รูปที่ 25	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.45, fs = 1 kHz   
474
วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีที ่24 ฉบบัที ่3 ก.ย. - ธ.ค. 2557
The Journal of KMUTNB., Vol. 24, No. 3, Sep. - Dec. 2014
รูปที่ 26	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.3, fs = 1 kHz   
รูปที่ 31	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.9, fs = 5 kHz   
รูปที่ 32	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.6, fs = 3 kHz   
รูปที่ 33	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.6, fs = 3 kHz   
รูปที่ 27	 สเปคตร้าแรงดันโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.3, fs = 1 kHz   
รูปที่ 29	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.9, fs = 1 kHz   
รูปที่ 28	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ	 
 Bipolar  ma = 0.9, fs = 1 kHz   
รูปที่ 30	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.9, fs = 5 kHz   
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รูปที่ 35	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.45, fs = 1 kHz   
รูปที่ 39	 สเปคตร้าแรงดันทีม่ผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.9, 
 fs = 1 kHz 
รูปที่ 36	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.3, fs = 1 kHz   
รูปที่ 40	 สเปคตร้าแรงดันทีม่ผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.9, 
 fs = 5 kHz 
รูปที่ 37	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Unipolar  ma = 0.3, fs = 1 kHz   
รูปที่ 41	 สเปคตร้าแรงดันทีม่ผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.9, 
 fs = 5 kHz
รูปที่ 34	 สเปคตร้ากระแสโดยใช้ PWM Inverter แบบ 
 Bipolar  ma = 0.45, fs = 1 kHz
รูปที่ 38	 สเปคตร้าแรงดันทีม่ผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.9, 
 fs = 1 kHz 
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รูปที่ 42	 สเปคตร้าแรงดันท่ีมผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.6, 
 fs = 3 kHz
รูปที่ 47	 สเปคตร้าแรงดันทีม่ผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.3, 
 fs = 1 kHz 
รูปที่ 48	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Bipolar  ma = 0.3, 0.45, 0.9, fs = 1 kHz 
รูปที่ 49	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Unipolar  ma = 0.3, 0.45, 0.9, fs = 1 kHz 
รูปที่ 43	 สเปคตร้าแรงดันท่ีมผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.6, 
 fs = 3 kHz 
รูปที่ 45	 สเปคตร้าแรงดันท่ีมผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Unipolar  ma = 0.45, 
 fs = 1 kHz
รูปที่ 44	 สเปคตร้าแรงดันท่ีมผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Bipolar  ma = 0.45, 
 fs = 1 kHz
รูปที่ 46	 สเปคตร้าแรงดันทีม่ผีลต่อการรบกวนทางเสยีง 
 โดยใช้ PWM Inverter แบบ Bipolar ma = 0.3, 
 fs = 1 kHz 
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4. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ
 4.1 จากตารางที่ 1 ข้อ 1 เทียบกับข้อ 3 หรือข้อ 2 






จากแรงดันคลื่นมูลฐาน (V1rms) ไปอยู่ที่ความถี่สูงขึ้น 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาในส่วนของชุดทดสอบที่ประกอบด้วย 
แผ่นเหล็กที่มีขดลวดพันอยู่รอบๆ ซึ่งก็คือตัวเหนี่ยวน�า 
นั่นเอง ซึ่งค่าของ XL = 2πfL ที่ความถี่ฮาร์มอนิกสูงขึ้น 
ก็จะท�าค่า XL มากขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ฮาร์มอนิก
ของกระแสที่ความถี่ฮาร์มอนิกเดียวกันจะมีค่าลดลง 
รูปที่ 51	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Unipolar  ma = 0.9, fs = 1, 5 kHz  
รูปที่ 52	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Bipolar และ Unipolar  ma = 0.9, fs = 1 kHz 
รูปที่ 53	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Bipolar และ Unipolar  ma = 0.6, fs =3 kHz 
รูปที่ 50	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Bipolar  ma = 0.9, fs = 1, 5 kHz  
รูปที่ 55	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Bipolar และ Unipolar  ma = 0.3, fs = 1 kHz 
รูปที่ 54	 เปรยีบเทียบ Iron Losses โดยใช้ PWM Inverter 
 แบบ Bipolar และ Unipolar  ma = 0.45, fs = 1 kHz 
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Ih =  Vh
        XLh
ยกตัวอย่างเช่น จากตารางท่ี	 1 ข้อท่ี 1 Vhmrms 
กลุม่ฮาร์มอนกิกลุม่แรกมค่ีาสงูสุดอยูท่ี่ล�าดับ 21 (21×50 = 
1.050 kHz) มีค่า 22.63V ท�าให้เกิด Ihmrms  สูงสุดล�าดับ 
21 (21×50 = 1.050kHz) = 0.24A จะมค่ีาสงูกว่าตารางท่ี 1 
ข้อที่ 3 ที ่Vhmrms กลุ่มฮาร์มอนิกกลุ่มแรกมีค่าสูงสุดอยู่ที่
ล�าดับ100 (100×50 = 5kHz) ท�าให้มีค่า  Ihmrms = 0.07A 
ดังนั้น เมื่อน�าค่าแรงดัน กระแสรวมถึงมุมต่างเฟสของ 
ฮาร์มอนิกแรงดันและกระแสแต่ละล�าดับไปหาค่าก�าลัง
สูญเสียที่แกนเหล็กก็จะท�าให้มีปริมาณที่แตกต่างกันไป
 4.2 จากตารางที่ 1 โดยเปรียบเทียบของข้อ 1, 7, 9 
หรือของข้อ 2, 8, 10 โดยคงค่าความถี่สวิตชิ่งเดียวกันไว้
แสดงให้เห็นว่าการปรับ ma มีอิทธิพลกับก�าลังสูญเสียท่ี
แกนเหล็กและ %THDV นั้นคือเมื่อปรับ ma ต�่าๆ ค่าก�าลัง
สูญเสียท่ีแกนเหล็กและ %THDV จะเพิ่มขึ้น สาเหตุอัน
เนื่องจากต้องการใช้ V1rms = 25.8V ตลอดการทดสอบ	 
(ในทางปฏิบัติเป็นการยากแก่การปรับแต่จะใช้ค่าใกล้
เคยีงแสดงดงัตารางที ่1) และเมื่อเลอืก ma ค่าต�า่ๆ จ�าเปน็
ต้องท�าการปรับ Vdc ให้มีค่าสูงๆ (ดังสมการที่ 2) ซึ่งจะ 
ส่งผลเสียท�าให้ขนาดของกลุม่ฮาร์มอนกิแรงดันแต่ละกลุม่





ตำรำงที่ 1	รายละเอยีดค่าส�าคัญต่างๆ ของผลการทดสอบ โดยก�าหนดค่าความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหลก็คลืน่มลูฐาน 





















1. Bipolar ma = 0.9, fs = 1kHz 
	 รูปที่ 8, 18, 28, 38 42.87 0.943 25.67 0.82 h21=22.63 h21=0.24 h21= -2.2 136.61 51.99 19.2
2. Unipolar ma = 0.9, fs = 1kHz 
 รูปที่ 9, 19, 29, 39 31.07 1.075 25.92 1.02 h42=8.58 h40=0.06 h42=-22.1 66.1 34.83 16.98
3. Bipolar ma = 0.9, fs = 5kHz  
 รูปที่ 10, 20, 30, 40 45.12 0.91 25.81 0.85 h100=16.57 h100=0.07 h100=-8.9 143.357 35.93 16.95
4. Unipolar ma = 0.9, fs = 5kHz 
 รูปที่ 11, 21, 31, 41 28.89 0.947 25.82 0.9 h202=6.73 h199=0.01 h202=-26.9 50.16 32.93 15.34
5. Bipolar ma = 0.6, fs = 3kHz  
 รูปที่ 12, 22, 32, 42 68.27 0.88 25.81 0.80 h60=48.29 h60=0.25 h60=12.5 244.85 45.57 27
6. Unipolar ma = 0.6, fs = 3kHz 
 รูปที่ 13, 23, 33, 43 35.56 0.997 25.90 0.94 h120=14.87 h120=0.05 h120=-11 93.83 33.678 16.42
7. Bipolar ma = 0.45, fs = 1kHz 
 รูปที่ 14, 24, 34, 44 86.15 0.91 25.70 0.65 h21=67.97 h21=0.54 h21=19.44 319.88 97.11 40
8. Unipolar ma = 0.45, fs = 1kHz
 รูปที่ 15, 25, 35, 45 43.43 1.05 26.0 0.97 h41=19.80 h41=0.11 h41=-5.5 133.66 40.472 19.74
9. Bipolar ma = 0.3, fs = 1kHz 
 รูปที่ 16, 26, 36, 46 133.7 1.405 25.61 0.82 h20=111.12 h20=0.92 h20=29.3 512.70 139.68 70.73
10. Unipolar ma = 0.3, fs = 1kHz 
 รูปที่ 17, 27, 37, 47 53.47 0.95 25.90 0.87 h41=24.65 h41=0.12 h41=-1.0 180 43.428 21.3
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 4.3 จากตารางที่ 1 โดยเปรียบเทียบข้อ 1 กับข้อ 2 
หรือข้อ 3 กับข้อ 4 หรือข้อ 5 กับข้อ 6 หรือข้อ 7 กับข้อ 8 
หรือข้อ 9 กับข้อ 10 แสดงให้เห็นว่าการใช้วงจรควบคุม
แบบไบโพลาร์ท�าให้ก�าลังสูญเสียที่แกนเหล็ก %THDV 
และ %THDI สงูกว่าแบบยนูโิพลาร์ สาเหตอุนัเนือ่งจากว่า 
ที่ ma และความถี่ในสวิตชิ่งของอินเวอร์เตอร์เดียวกัน 
กลุม่ของฮาร์มอนกิของแบบยนูโิพลาร์จะมขีนาดทีต่�า่กว่า 
แบบไบโพลาร์และเกิดท่ีความถี่สูงกว่าแบบไบโพลาร์ 
ยกตัวอย่างข้อ 1 แบบไบโพลาร์ ฮาร์มอนิก กลุ่มแรก 
มีขนาดแรงดันสูงสุดที่ h21 = 22.63V ที่ความถี่สวิตชิ่ง 
1.050 kHz แต่ข้อ 2 แบบยูนิโพลาร์ ฮาร์มอนิกกลุ่มแรก
มีขนาดแรงดันสูงสุดที่ h42 = 8.58V ท่ีความถี่สวิตชิ่ง 
2.1 kHz ดังนั้น จึงท�าให้ขนาดฮาร์มอนิกกระแสแปรตาม




 4.4 จากตารางที่ 1 โดยเปรียบเทียบของข้อ 1, 7, 9 
หรือของข้อ 2, 8, 10 โดยคงค่าความถี่สวิตชิ่งเดียวกันไว้ 
แสดงให้เห็นว่าการปรับ ma มีอิทธิพลกับการรบกวน 




ก็มอีทิธพิลกับการรบกวนทางเสียงด้วยเช่นกัน ตารางที ่1 
โดยเปรียบเทียบข้อ 1 กับข้อ 2 หรือข้อ 3 กับข้อ 4 หรือ 









%Vrms, %Irms, %Vhmrms, %Ihmrms และ %P loss มค่ีาสูงขึน้ 




















ระหว่าง Bipolar ma = 0.9, fs = 1kHz กับ 
Unipolar ma = 0.9, fs = 1kHz
37.98 14 24.39 163.75 300 904.55 106.67 49.27 13.07
ระหว่าง Bipolar ma = 0.9, fs = 5kHz กับ 
Unipolar ma = 0.9, fs = 5kHz
56.18 4.07 5.88 146.21 600 202.25 185.80 9.11 10.50
ระหว่าง Bipolar ma = 0.6, fs = 3kHz กับ 
Unipolar ma = 0.6, fs = 3kHz
91.99 13.30 17.50 224.75 400 213.64 160.95 35.31 64.43
ระหว่าง Bipolar ma = 0.45, fs = 1kHz กับ 
Unipolar ma = 0.45, fs = 1kHz
98.37 15.38 49.23 243.28 390.91 453.45 139.32 139.94 102.63
ระหว่าง Bipolar ma = 0.3, fs = 1kHz กับ 
Unipolar ma = 0.3, fs = 1kHz
150.05 47.89 6.10 350.79 666.67 3030 184.83 221.64 232.07
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